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Zachowanie siê powietrza wywiewanego
przez wywietrznik ZeFir pod wp³ywem

wiatru owiewaj¹cego wywietrznik pod ró¿nymi k¹tami
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Wykres wartoœci podciœnienia w kanale dolotowym wywietrznika Zefir-140
przy ró¿nych k¹tach padania wiatru na jego powierzchniê

Grawitacyjne wywietrzniki dachowe a problem nawiewania powietrza do wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych
budynków mieszkalnych.

Praktyka prowadzenia wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych pozwala zauwa¿yæ czêsto wystêpuj¹cy problem nawiewania
powietrza do mieszkañ poprzez kana³y wentylacyjne. Powodów tego niekorzystnego zjawiska jest kilka. Zasadniczo mo¿na je zawrzeæ w
czterech:
- niekorzystna ró¿nica temperatur
- zawirowania wiatru na zewn¹trz budynków
- ró¿nica ciœnieñ na powierzchniach budynku

wywo³anych wiatrem
- zawiewanie oraz podwiewanie wywietrzników

Przypadek pierwszy ma miejsce, gdy przy bezwietrznej pogodzie wystêpuje znaczna ró¿nica temperatur na niekorzyœæ gradientu
temperatury dla konwekcji naturalnej, tj. na zewn¹trz budynku jest du¿o cieplej ni¿ wewn¹trz. Czêsto siê to zdarza w budynkach tzw. starego
budownictwa, w których gruboœæ œcian stanowi doskona³y izolator termiczny i pomieszczenie nie nagrzewa siê tak szybko jak nastêpuje
przyrost temperatury na zewn¹trz. W tym jednak przypadku wystêpuj¹cy problem, o ile nie jest zamontowany na obiekcie wentylator
mechaniczny wywiewny, bêdzie istnia³ zawsze i wywietrznik grawitacyjny nie spe³ni swej roli ( brak wiatru nie powoduje efektu wysysania
powietrza z kana³ów wentylacyjnych ).

Co siê jednak dzieje gdy wiatr wystêpuje, otó¿ mo¿e wyst¹piæ problem nawiewania powietrza do kana³u wentylacyjnego. Podczas
przep³ywu wiatru, budynek mieszkalny stanowi przeszkodê na jego drodze, tym samym wiatr omijaj¹c go powoduje wyst¹pienie nadciœnienia
po stronie jego nap³ywu, oraz podciœnienia od strony zawietrznej budynku. Strefa podciœnienia na zewn¹trz budynku, o ile jest wy¿sza od strefy
podciœnienia wystêpuj¹cej w miejscu zamontowania wywietrzników dachowych, powoduje przep³yw powietrza do mieszkañ celem
naturalnego jej wyrównania. Istotne jest wiêc, aby powietrze przep³ywaj¹c przez, lub op³ywaj¹c wywietrznik dachowy powodowa³o w kanale
wywietrznika podciœnienie wy¿sze od tego, które wystêpuje na zewn¹trz budynku. Jest to jeden bardzo wa¿ny argument, nastêpnym
argumentem jest aby to podciœnienie utrzymywa³o siê równie¿ na podobnym poziomie w przypadku zawirowañ wstêpuj¹cych, gdy za
budynkiem wysokim od strony naporu wiatru stoi budynek ni¿szy.

przedostawanie siê wiatru do kana³u
wentylacyjnego w przypadku gdy kierunek wiatru odbiega od prostopad³ego do p³aszczyzny wywietrznika, czyli mówi¹c krótko gdy kierunek
wiatru jest wznosz¹cy lub opadajacy w kierunku wywietrznika. Analiza tych problemów sk³oni³a nas do skonstruowania rodziny nowych
wywietrzników dachowych-Zefir. Badane urz¹dzenie poddano, w tunelu aerodynamicznym, dzia³aniu powietrza z prêdkoœci¹ 10-70 km/h (2,8-
20 m/s). Okreœlaj¹c efektywn¹ wydajnoœæ wywietrznika w funkcji prêdkoœci wiatru uzyskano wykres, który przedstawiono poni¿ej

Jest to charakterystyka wyp³ywu powietrza z wywietrznika przy prostopad³ym uderzeniu wiatru na jego konstrukcjê.
Nastêpnie obracaj¹c urz¹dzenie wzglêdem strugi nap³ywaj¹cego powietrza, sprawdzano czy wystêpuje niekorzystne zjawisko nawiewania.

Wreszcie trzecie kryterium poprawnej pracy - wywietrznik grawitacyjny musi uniemo¿liwiaæ

Wizualizacjê badañ przedstawiono na nastêpnych stronach w postaci zdjêæ, na których wyraŸnie widaæ, ¿e strugi powietrza w ¿adnym z
analizowanych przypadków nie kieruj¹ siê do wewn¹trz kana³u wentylacyjnego.

Potwierdzaj¹ to równie¿ wyniki pomiarów podciœnienia wystêpuj¹cego w kanale dolotowym wywietrznika.
Przedstawiono to w formie wizualnej na rysunku poni¿ej.

Widaæ wyraŸnie, ¿e ró¿ne kierunki wzajemnego k¹ta padania wiatru i usytuowania wywietrznika Zefir wskazuj¹ na wystêpowanie podciœnienia
we wszystkich rozwa¿anych wariantach. Warto równie¿ dodaæ, ¿e konstrukcja urz¹dzenia uniemo¿liwia przedostawanie siê wody deszczowej
do wewn¹trz kana³u wentylacyjnego, a materia³ z którego wykonano urz¹dzenie (laminat poliestrowo-szklany) gwarantuje jego trwa³oœæ i
ca³kowit¹ odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw atmosfery.
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Wykres wskazuje jaka jest wydajnoœæ wywietrznika przy

ró¿nej sile wiatru nap³ywaj¹cego na jego powierzchniê.

Charakterystyka aerodynamiczna
wywietrzników ZeFir -140 i ZeFir-250

WYWIETRZNIK
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Zefir wykonany jest w ca oœci z laminatu, kolory laminatu dostêpne
wg RALpodstawowe kolory to: br¹zowy 8017, niebieski 5015,
popielaty 7035.
Odpornoœc temperaturowa Zefira 60oC, istnieje mo¿liwoœæ
wykonania z laminatu winyloestrowego o odpornoœci temp. 100oC
lub ze stali nierdzewnej
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Wykres wskazuje jaka jest wydajnoœæ wywietrznika przy

ró¿nej sile wiatru nap³ywaj¹cego na jego powierzchniê.

B a d a n i a t e m p e r a t u r y s p a l i n
w y l o t o w y c h z k a n a ³ u s p a l i n o w e g o
w t y p o w y c h k o m i n k a c h d o m o w y c h
w y k a z a ³ y , ¿ e t e m p e r a t u r a d o c h o d z ¹ c d o
wartoœci > 270 C a w pewnych szczególnych
przypadkach nawet 400 C ca³kowicie eliminuje
mo¿liwoœci wykonania urz¹dzenia z laminatów, gdy¿
maksymalna odpornoœæ tych tworzyw przy obecnej
dostêpnoœci ¿ywic wynosi 250 C. St¹d te¿ wprowadzamy
do oferty handlowej urz¹dzenie o identycznych
parametrach jak ZeFir 140 i 250 lecz wykonane ze stali
nierdzewnej, której odpornoœæ temperaturowa ca³kowicie

o

o

o

zapewnia wieloletni¹, bezawaryjn¹ pracê urz¹dzeñ.
Konstrukcja Zefira w tym przypadku wydatnie u³atwia
rozpalenie oraz eliminuje zjawisko dymienia kominka do
pomieszczenia, w którym jest zabudowany.

Charakterystyka aerodynamiczna
wywietrzników ZeFir -140T i ZeFir-250T


